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Применение парогазовых технологий -  важнейшее направление повы­
шения системной эффективности ТЭС Беларуси и экономии топливно- 
энергетических ресурсов.
В условиях дефицита материальных ресурсов в Беларуси основными 
критериями эффективности ПГУ являются индекс доходности, представ­
ляющий собой отношение дисконтированной за время службы объекта 
прибыли к необходимым капитальным вложениям [1], а также срок оку­
паемости последних.
При выборе вариантов применения ПГУ важно адекватно сопоставлять 
их экономическую эффективность. При этом необходимо иметь в виду, что 
для теплофикационных ПГУ, как и для паротурбинных ТЭЦ, КПД по вы­
работке электроэнергии и коэффициент использования теплоты топлива не 
являются однозначными критериями их системной эффективности [2].
С учетом этого в качестве показателя экономичности различных вари­
антов ПГУ следует принимать относительную экономию топлива против 
схемы замещения (раздельной схемы энергоснабжения), которую в соот­
ветствии с [3] можно найти как
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где ДЭрек, ^Орек ~ увеличсние отпуска электроэнергии и теплоты при
применении ПТУ, в том числе с учетом влияния ПГУ на показатели работы 
паротурбинной части реконструируемой станции; Ь„ „ , -  удельные
расходы топлива на отпуск электроэнергии и теплоты от замещающих КЭС 
и котельной; АВ -  увеличение расхода топлива за счет установки ПГУ.
Значение АВ эк для современных конденсационных ПГУ составля­
ет около 0,3, а в случае применения теплофикационных ПГУ бинарного 
типа может достигать 0,6 и более [3].
Критерий АВ эк можно использовать при сопоставлении вариантов 
ввода как конденсационных, так и теплофикационных ПГУ, а также рекон­
струкции с применением парогазовых технологий любых типов ТЭС и ко­
тельных. При этом выбор величины не имеет принципиального значе­
ния, важно только, чтобы она была одинаковой во всех сопоставляемых 
вариантах, т. е. обеспечивала одинаковую сравнительную базу для оценки 
эффективности различных проектов.
В проведенных нами расчетах в качестве замещающей КЭС принима­
лась Лукомльская ГРЭС, в перспективе за замещающую станцию можно 
будет принимать конденсационную ПГУ. В любом случае при отнощении 
эффекта от теплофикации на электрическую энергию коэффициент эффек­
тивности использования топлива на дополнительный отпуск электроэнер­
гии при применении ПГУ в сопоставлении со схемой замещения будет 
равен
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где Т| мм “ КПД нетто замещающей КЭС.
Получаемая при применении ПГУ прибыль должна дисконтироваться в 
зависимости от сроков службы и строительства объекта, что позволит со­
поставить сравниваемые объекты с учетом возможного изменения сроков 
их ввода, в том числе и вследствие дефицита средств на реализацию проек­
та. При этом выгодным может оказаться выбор варианта менее экономич­
ного, но требующего меньших капитальных вложений и сроков ввода.
Технико-экономическое сравнение возможных в Беларуси вариантов 
использования ПГУ, проведенное в БНТУ и РУП «БелНИПИэнергопром», 
позволяет сделать следующие обобщения.
При строительстве новых энергоисточников, как правило, должны при­
меняться утилизационные ПГУ (УПГУ). В то же время при реконструкции 
существующих ТЭС и котельных более выгодным может быть применение 
схем газотурбинных надстроек, в частности со сбросом газов ГТУ в паро­
вые или водогрейные котлы.
При «сбросной» схеме удельная (на единицу мощности ГТУ) экономия 
топлива получается на уровне ее для УПГУ. Одновременно появляется
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возможность при тех же материальных ресурсах увеличить ввод газотур­
бинных мощностей, что в конечном итоге будет определять экономию топ­
лива в энергосистеме.
Так как в «сбросной» схеме значительная часть утилизируемой теплоты 
газов ГТУ передается в котле непосредственно рабочему телу (свежему 
пару) паротурбинной установки (ПТУ), более высокая экономия топлива 
при прочих равных условиях обеспечивается при надстройке блоков 
сверхкритического давления (СКД) ввиду большего для них ІСГІД пароси­
лового цикла.
При этом определенные преимущества имеет надстройка теплофикаци­
онных блоков СКД для ТЭЦ с растущими тепловыми нагрузками. Объяс­
няется это тем, что в части отопительного периода (при полной загрузке 
отопительных отборов турбин) при газотурбинной надстройке может реа­
лизовываться «встроенный» в ПТУ теплофикационный цикл, т. е. увеличи­
ваться максимальная тепловая мощность блока.
Кроме того, при этом появляется возможность снижения температуры 
уходящих газов после надстроенного котла за счет увеличения расхода 
конденсата (или сетевой воды) на входе в газоводяной подогреватель 
(ГВП) низкого давления без увеличения потерь теплоты в цикле ПТУ. В 
случае надстройки конденсационных блоков возможность снижения тем­
пературы уходящих газов является ограниченной, так как рост расхода 
конденсата через ГВП низкого давления приведет к вытеснению регенера­
тивной выработки электроэнергии на отборах низкого давления паровой 
турбины и, как следствие, к увеличению расхода пара в конденсатор и по­
тери теплоты в нем.
По указанным причинам, как показали сравнительные расчеты, эффек­
тивность реконструкции блока № 6 Минской ТЭЦ-4 по «сбросной» схе­
ме, если будет иметь место прогнозируемый рост тепловых нагрузок 
этой ТЭЦ, оказывается выше, чем такая же реконструкция блока Минской 
ТЭЦ-5, и может рассматриваться как вариант наиболее выгодного приме­
нения парогазовых технологий в Беларуси.
Эффективность реконструкции конденсационных блоков зависит от их 
влияния на режимы работы других ТЭС энергосистемы.
Так, реконструкция по «сбросной» схеме двух блоков Березов­
ской ГРЭС, которые должны использоваться (из условий надежности энер­
госистемы и передачи электроэнергии в Польшу) вне зависимости от ре­
жима работы Лукомльской ГРЭС, является достаточно выгодной. Одна­
ко реконструкция большего количества блоков Березовской ГРЭС может 
оказаться не оправданной, если приведет к вытеснению нагрузки Лукомль­
ской ГРЭС.
При реконструкции с применением ПТУ паротурбинных ТЭЦ высокого 
давления необходимо исключить или минимизировать вытеснение тепло­
вых нагрузок отборов существующих паровых турбин. В противном случае 
относительная экономия топлива от применения парогазовых технологий
будет снижаться на величину Д5 "к, определяемую эффектом от теплофи­
кации на реконструируемой ТЭЦ и составляющую для отопительных отбо­
ров турбин высокого давления порядка 0,35.
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По этой причине при планируемой реконструкции Минской ТЭЦ-3 пу­
тем установки вместо оборудования первой очереди УПГУ необходимо 
рассмотреть возможности расширения зоны теплоснабжения от ТЭЦ и уве­
личения присоединенных тепловых нагрузок.
Эффективность бинарных теплофикационных УПГУ средней и малой 
мощности определяется, в первую очередь, числом часов использования 
установленной тепловой мощности hr в году. Для их высокой конкуренто­
способности с другими вариантами применения ПГУ необходимо иметь 
примерно hr > 6000 ч. При этом использование более дешевых УПГУ с 
противодавленческими паровыми турбинами будет оправдано, если в се­
зонный провал тепловых нагрузок использовать с номинальной мощно­
стью хотя бы одну из двух устанавливаемых ГТУ.
В целом, выбор паровой турбины (с противодавлением или конденса­
цией пара) требует тщательного обоснования.
Приведенные выше граничные значения hr являются ориентировочны­
ми и получены при одинаковом сроке строительства сопоставляемых объ­
ектов Гетр = 3 года. Однако в зависимости от срока строительства индекс 
доходности объектов может изменяться на 15...25 %, т. е. значение Дтр 
может существенно сказаться на очередности ввода и сравнительной эф­
фективности различных вариантов применения ПГУ.
В частности, повышается эффективность вариантов ввода теплофика­
ционных УПГУ средней мощности, строительство которых возможно за
1,5...2 года. По сравнению с вариантом ввода мощных конденсационных 
ПГУ, строительство которых реально потребует 4...5 лет (в особенности с 
учетом дефицита материальных ресурсов), теплофикационные УПГУ ма­
лой мощности будут выгодны уже при числе часов использования их теп­
ловой мощности hr > 5000 ч. Естественно, речь в данном случае идет об 
УПГУ с паровой турбиной с конденсацией пара, которые могут работать 
по электрическому графику нагрузок.
Проведенные расчеты показали, что кроме отмеченного выше варианта 
газотурбинной надстройки блока № 6 Минской ТЭЦ-4 при условии роста 
ее тепловых нагрузок достаточно выгодными являются варианты реконст­
рукции по «сбросной» схеме блока Минской ТЭЦ-5 и двух блоков Бере­
зовской ГРЭС, а также установка УПГУ на Минской ТЭЦ-3 при увеличе­
нии ее зоны теплоснабжения и на малых ТЭЦ в крупных городах Беларуси, 
обеспеченных тепловыми нагрузками, таких как Брестская ТЭЦ, Лидская 
ТЭЦидр.
В перспективе следует рассматривать варианты реконструкции Гомель- 
ской ТЭЦ-2, а также расширения Минской ТЭЦ-5 крупными УПГУ кон­
денсационного типа.
Приведенная приоритетность применения парогазовых технологий в 
энергосистеме Беларуси является примерной и может изменяться с учетом 
удельной стоимости устанавливаемых ГТУ, величина которой для ГТУ, 
предлагаемых западными фирмами и фирмами Украины (НПО «Машпро- 
ект», Николаев) и России, существенно отличается.
Следует также отметить значительное увеличение удельной стоимости 
ГТУ при уменьшении их мощности. Так, по данным [4], удельная стои­
мость ГТУ при снижении мощности в два раза возрастает примерно на
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30 %. По этой причине, в частности, следует рассматривать в первую оче­
редь возможность газотурбинной надстройки крупных водогрейных котлов 
(типа КВГМ-180), в особенности если за счет работы их в летний период в 
утилизационном режиме можно обеспечить высокое число часов исполь­
зования установленной мощности ГТУ.
Здесь не рассматриваются варианты применения ГТУ малой мощности 
в промыщленности, которые могут быть также достаточно выгодными, 
особенно если использовать выходные газы ГТУ непосредственно (без ус­
тановки котлов-утилизаторов) в технологии промыщленного производства.
В Ы В О Д Ы
1. При строительстве новых энергоисточников, как правило, должны 
применяться утилизационные ПГУ как имеющие большую долю мощности 
газовой части и соответственно КПД.
В то же время при реконструкции действующих ТЭС и котельных эф­
фективным является применение газотурбинных надстроек, в частности по 
схеме со сбросом газов ГТУ в существующие котлы.
2. Более выгодной является реконструкция по «сбросной» схеме блоков 
сверхкритического давления, в первую очередь для теплофикационных 
блоков СКД на ТЭЦ с растущими тепловыми нагрузками.
3. Основным условием эффективного применения теплофикационных 
УПГУ средней и малой мощности является высокое значение числа часов 
использования их установленной тепловой мощности 1ц в году. Эффектив­
ность таких установок повышается по сравнению с вариантом применения 
крупных ПГУ, если вследствие дефицита материальных ресурсов возраста­
ет срок строительства последних.
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